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En el ámbito de la automatización industrial, la gestión efectiva de alarmas es crucial para
el funcionamiento óptimo de las plantas. AVEVA Historian, en combinación con
Citect/Plant SCADA, permite un manejo eficiente de los datos de alarmas y eventos. Para
acceder a estas alarmas almacenadas en la base de datos de AVEVA Historian, se
puede utilizar la interfaz OData, que ofrece una forma sencilla y estándar de recuperar
información. El primer paso es asegurarse de que la interfaz OData está correctamente
configurada en su sistema. Luego, mediante consultas estructuradas, podrá extraer las
alarmas relevantes que se han registrado en su historiante. Esta metodología no solo
optimiza el análisis de datos, sino que también facilita la generación de informes en
tiempo real, lo que es vital para la toma de decisiones informadas. Para obtener más
detalles específicos sobre esta integración, consulte la guía completa proporcionada por
AVEVA en su plataforma de soporte. Con estas herramientas, maximizará la eficiencia de
su operación y mejorará la respuesta ante situaciones críticas. 

Descubre cómo recuperar alarmas de 
Citect/Plant SCADA almacenadas en la 
base de datos de AVEVA Historian 
utilizando la interfaz OData para 
optimizar tu gestión y análisis de datos.
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